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50°C - 80°C

- 80°C- 80°C

10 kW - 70/55°C
580 kg/hod
12,0 kPa

6 kW - 45/35°C
520 kg/hod
15,0 kPa

(alternativa)

Studená voda
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230 V

RELÉOVÁ JEDNOTKA
1. "VYPNUTO"
2. "AUTOMAT"

Th1

(ZAP)

(< 5°C - ZAP)

KOMBINACE KOTLE NA BIOMASU S PLYNOVÝM KOTLEM A ENERGETICKÝM ZÁSOBNÍKEM

(> 50°C - VYP)

Otevřená expanzní nádoba
(varianta)

KČ1 KČ2

Č

Př

V. ŘÍHA 6/2004

8 otopných těles

6 podlahových smyček

TČ TČ

Třícestný ventil

JAROSLAV CANKAŘ A SYN


